
Montage en instellen MV-box set
Art. 500312

1 Boor een gat (Ø20 tot Ø22 mm) in 
de ventilatiebuis die (bij voorkeur) 
vanaf de begane grond komt.

2 Steek de PT1000 sensor door 
het rubber en plaats het rubber 
in het gat van de ventilatiebuis. 
Zorg dat de PT1000 sensor vrij in 
de ventilatielucht hangt en geen 
contact heeft met de buis zelf.

3 Sluit de Qbooster af en schakel de voeding uit.

4 Sluit de PT1000 sensor aan op X28 in de Qbooster.

5 Schakel de voeding weer in en start de Qbooster weer op.
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6 Kies in de parameters de software met +PT1000 optie 
om de regeling via de PT1000 MV-box set te activeren.

7 Bevestig de wijziging door op het tandwiel te klikken en 
vervolgens de Qbooster onder System operation mode op 
een van de gewenste standen te zetten.
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